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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS _
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacion “Programa de
Concesiones de Infraestructura
Penitenciaria Grupo 2"

sanTIaGo, 28 0C1. 2008

DE : SRA. DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

CIRCULAR ACLARATORIA N° 7

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.4 de las Bases de Licitacion “Programa de
Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2", la Directora General de Obras
Plblicas emite la presente Circular Aclaratoria, que responde las consultas a las preguntas
formuladas por los Licitantes y Grupos Licitantes:

SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTA N° 1

Programa referencial de Mantencion a la Infraestructura Punto 1.A.1, P3g. 94 vy en ef
3.A.1, Pdg. 97, Mantencion de cubiertas, Se indica periodicidades para el mantenimiento
de las pinturas de las cubiertas de los edificios, sin embargo en los documentos técnicos
entregados no existe una cubicacion sobre los m2 realmente construidos ni [as
especificaciones finales de la pintura que esta aprobando la Inspeccion fiscal de
construccion en las obras en ejecucion.

Se solicita entrega de las cubicaciones de la obra y de las especificaciones técnicas
necesarias para realizar la oferta econdmica.

Respuesta: Las cubicaciones se deberan realizar, considerando [a informacion entregada
mediante los Ord. N 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N° 2

Numeral 2.4.2.1.2 Programa referencial de Mantencidn a la Infraestructura Punto_1.A.2,
Pag. 94, en ef 1.B.2, Pag. 96 y 3.A.2, Pag. 98 y en 3.B.1 Pag. 99, Mantencién de fachadas
y_muros, Se indica distintas periodicidades para el mantenimiento de las pinturas, sin
embargo en los documentos técnicos entregados no existe una cubicacion sobre los m2
realmente construidos ni las especificaciones finales de la pintura que esta aprobando la
Inspeccion fiscal de construccién en las obras en ejecucion.

Se solicita entrega de las cubicaciones de la obra y de las especificaciones técnicas
necesarias para realizar la oferta econémica.

Respuesta: Las cubicaciones se deberan realizar, considerando la informacion entregada
mediante los Ord. N© 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N° 3
Las siguientes preguntas son generales sobre el proyecto de cableado estructurado
solicitado en las BALI para la etapa de habilitacion:

a) En EETT se mencionan los CDS (Centro de Distribucién Secundaria de Sefiales), del
mismo modo se menciona el CDP (Centro de Distribucion Prmcnpal de Senales), que no se
encuentran indicados en planos de corrientes débiles. s g
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Respuesta: Entendiendo que se refiere a la ubicacion de los Racks de corrientes débiles,
remitase al proyecto entregado mediante los Ord. N© 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N°
2066 de fecha 22.07.09.

b) En las EETT se menciona que la solucion a implementar sera Cableado
Estructurado, sin embargo para los puestos de telefonia se menciona que se debe utilizar
cable de 2 pares categoria 5, terminados en regletas krone, lo cual es contradictorio, con
la filosofia de cableado estructurado, ademas en planos se sefiala que ambos puestos,
tanto voz como datos, debe ser con cable UTP categoria 5e.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el cual se sefiala que el
Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de voz y
datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

) Los recintos donde se iIndican Tablero de Corrientes Débiles, Tablero
Comunicaciones o TD de Comunicaciones u otro nombre, los espacios son insuficientes
para Instalacion de Gabinetes o Rack, ademas de no contar con enchufes de Computacion.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefalado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

d) En Oficinas Administrativas, no se indicas puestos de voz para fax y puestos de
datos para impresoras compartidas.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las dreas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

e) Extremadamente importante es que no aparecen indicadas salas de equipos o
servidores en ambos EP, solo se hace referencia a un data center externo, solicitamos
alacracion del proyecto.

Respuesta: Los servidores, se deben instalar en la Sala de Control de Telefonia y
Citofonfa de cada EP ubicada en el edificio administrativo respectivo. Remitase a la
informacién entregada mediante Ord. N© 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha
22.07.09.

) Los diferenciales para los circuitos de computacion, son del tipo HPI?

Respuesta: Remitase a la informacién entregada mediante Ord. N° 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

g) En cuanto a las mallas puesta tierra de computacion, estan ejecutada segln
proyecto? De acuerdo a Planos CO-ELE-GRL-04 y AN-ELE-GRL-04?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitacién,
modificado mediante Circular Aclaratoria N°3 en el cual se sefiala que la infraestructura
existente en el drea de concesion de cada EP, se entregara ejecutada de acuerdo a los
proyectos de arquitectura y especialidades entregados por el MOP.
h) La EPC de corrientes débiles, cuenta con conexién a tierra?

Respuesta: Remitase a los proyectos de corrientes débiles entregados mediante Ord. N©
1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

i) El banco de ductos cuenta con sistema puesta a tierra?
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Respuesta: Remitase a los proyectos de corrientes débiles entregados mediante Ord. N°
1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

) Cudl es la linea de artefactos (enchufes) definida por Arquitectura?

Respuesta: la informacion referida a la construccion de la obra se encontrard a
disposicion del Concesionario a partir de ia publicacién en el Diario Oficial del Decreto de
Adjudicacién de Contrato de Concesion.

k) En cuanto a los puestos de datos que superan los 90 mts, al gabinete, se debe
proponer una solucion o serd informada por ustedes? Como por ejemplo Oficina ADM 114
A, en plano CO-ELE-ADM-15, Sala de Reuniones ADM 230 B, en plano CO-ELE-ADM-16.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

) Para algunos tramos de banco de ductos, los ductos destinados a Voz+Datos,
seran insuficientes si se proponen redes de datos independientes y con rutas de respaldo,
ya que esto significa la instalacién de mas de una fibra dptica y eventualmente mas de un
multipar para telefonfa.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionaric deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

m) En relacion al punto anterior, como se desconoce la ubicacion del Data Center, es
posible que el banco de ductos proyectado deba ser modificado.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitacion,
modificado mediante Circular Aclaratoria N°3 en el cual se sefiala que la infraestructura
existente en el drea de concesion de cada EP, se entregara ejecutada de acuerdo a los
proyectos de arquitectura y especialidades entregados por el MOP.

n) En cuanto a las EPC estas idealmente deberian ser independientes las de corrientes
débiles con las de fuerza.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

0) Las Cajas de distribucion de corrientes débiles, idealmente deberian estar
conectadas, para lograr una eficiente distribucion del backbone, tanto de datos como de
telefonia sobre todo para rutas de respaldo, por ejemplo las ubicadas en RBA con RES, en
el caso del EP de Concepcién 6 RAL con RMX, en el caso del EP de Antofagasta.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad vy
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

p) El proyecto contempla un sistema separado de datos y telefonia, incluso considera
cables y categorias diferentes, esto NO es la filosofia de un cableado estructurado real,
¢es posible ajustar presentar un proyecto de cableado estructurado en categoria 6 ¢ en 6A
como se estd instalando en la actualidad, también es importante considerar que los
equipos computacionales estan equipados con tarjetas de red de 1Gb, por lo que seria
necesario actualizar las velocidades de transmision para que estos equipos funciones a las
velocidades requeridas.
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Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

q) En plano AN-ELE-ADM-15 en Oficina Jefe Bodega, solo se indican puestos de voz,
seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad vy
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesién.

r) En plano AN-ELE-ADM-16 en Sala Exposicion y Ventas y Oficina Paramédico, no se
indican puestos de voz, asi como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

s) En plano AN-ELE-ADM-16 en Oficina Recepcién Encomiendas y Clasificacion
Encomiendas, se proyectan puestos de trabajo y no se indican puesto de voz y/o datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las dreas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

t) En plano AN-ELE-ADM-16 en Estar Oficiales, Suboficiales y GRP, no se indican
puestos de voz, asi como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionaric deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

u) En plano AN-ELE-ADM-17 en Area Operador, no se indican puestos de voz, asi
como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionarioc debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

V) En plano AN-ELE-ADM-17 en Oficina Contabilidad, se proyectan 3 puestos de
trabajo y solo en 2 de ellos se indican puestos de voz y datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
cotrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesién.

w) En plano AN-ELE-ESC-04 en Biblioteca, se proyectan 2 puestos de trabajo y no se
indican puestos de voz y datos.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP vy habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.
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X) En planc AN-ELE-GIM-03 en Oficinas de Guardia, solo se indican puestos de voz,
seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se seflala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes debiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

y) En plano AN-ELE-GIN-03 en Oficinas de Guardia (GIN 03 y 109), solo se indican
puestos de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

Z) En plano CO-ELE-TAL-04 en oficinas Monitor y Guardia, solo se indican puestos de
V0Z, seran necesarios puestos de datos?

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

aa)  En plano CO-ELE-TAL-04 en Salas Multiuso, no se indican puestos de voz, asi como
tampoco de datos, seran necesarios?

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP v habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

bb)  En plano CO-ELE-RAL-05 en Talleres, no se indican puestos de voz y datos.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se senala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

cc) En plano CO-ELE-RAL-05 en Enfermeria, Guardia y Oficina Guardia, solo se indican
puestos de voz, seran necesarios puestos de datos?

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las dreas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

dd) En plano CO-ELE-RAL-06 en Oficinas Atencién Profesional, no se indican puestos
de voz, asi como tampoco de datos, serdn necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

ee) En general no se considera puntos de voz ni de datos para ninguna de las oficinas
de Atencion Profesional en Modulo que son usadas por el personal de reinsercion social se
solicita la realizacién de la canalizacién necesaria.

Respuesta: En refacidon con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 de las
Bases de Licitacién, modificado mediante la Circular Aclaratoria N° 3, en el cual se sefala
que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de
voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar todas las areas y

recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesion. GNOEPREs,
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ff) En plano CO-ELE-RMX-05 en Oficinas Atencién Profesional, Enfermaria, Guardia y
Oficina Guardia, solo se indican puestos de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionarioc deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesién.

gg9)  En plano CO-ELE-RME-08 en, Enfermaria y Oficina Guardia, solo se indican puestos
de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacién con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesion.

hh)  En plano CO-ELE-RES-05 en Enfermeria y Talleres, no se indican puestos de voz,
asi como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefalado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

i) En planc CO-ELE-RES-05 en Oficinas Atencién Profesional y Oficina Guardia, solo
se indican puestos de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consuita, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP v habilitar
todas las dreas y recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesidn.

ji) En plano CO-ELE-RCT-04 en Oficinas Atencion Profesional, Enfermaria y Oficina
Guardia (RCT 114), solo se indican puestos de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por ef MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a ia prestacién de los servicios de la concesion.

kk)  En plano CO-ELE-RCT-04 en Sala Multiuso y Oficina Guardia (RCT 128), no se
indican puestos de voz, asi como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se senala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

i En plano CO-ELE-RBA-05 en Enfermeria y Oficina Guardia, solo se indican puestos
de voz, serdn necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo seffalado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

mm) En plano CO-ELE-RBA-05 en Talleres, no se indican puestos de voz, asi como
tampoco de datos, seran necesarios.
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Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

nn)  En plano CO-ELE-RBA-06 en Oficinas Atencién Profesionales, no se indican puestos
de voz, asi como tampoco de datos, serdn necesarios. :

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacién de los servicios de la concesion.

00) En plano CO-ELE-HOS-05 en la Guardia, no se indican puestos de voz, asi como
tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad vy
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

pp)  En plano CO-ELE-GIM-03 en Oficinas de Guardia, solo se indican puestos de voz,
seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

qq) En plano CO-ELE-ADM-17 en Dormitorios de Gendarmes, no se Iindican puestos de
V0Zz, Seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes debiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

rr) En plano CO-ELE-ADM-16 en Oficinas Administrativas, se proyectan 7 puestos de
trabajo y solo en 4 de ellos se indican puestos de voz y datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad vy
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

55) En plano CO-ELE-ADM-16 en Oficina de Computacion, se proyectan 5 puestos de
trabajo y solo en 4 de ellos se indican puestos de voz y datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionarioc debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

tt) En plano CO-ELE-ADM-15 en Oficina Guardia, solo se indican puestos de voz, seran
necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

uu)  En plano CO-ELE-ADM-15 en Estar Oficiales y Suboficiales, no se indican puestos
de voz, asi como tampoco de datos, seran necesarios.
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Ministerio de Obras Publicas
Direccion General de Obras Puablicas

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

w)  En plano CO-ELE-ADM-14 en Oficina Informaciones Generales, solo se indican
puestos de voz, seran necesarios puestos de datos.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz v datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

ww) En plano CO-ELE-ADM-14 en Sala de Ventas y Oficina Paramédico, no se indican
puestos de voz, asi como tampoco de datos, seran necesarios.

Respuesta: En relacion con la consulta, remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el
cual se sefiala que el Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y
corrientes débiles de voz y datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar
todas las areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la concesion.

xX)  En plano CO-ELE-ADM-14 en Oficina Control Visitas, se proyectan 6 puestos de
trabajo y solo se indican un puesto de voz y datos, en el centro.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 de las Bases de Licitacion,
modificado mediante la Circular Aclaratoria N° 3, en el cual se sefiala que el Concesionario
deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de voz y datos de
acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar todas las areas y recintos destinados
a la prestacién de los servicios de la concesion.

yy) En plano CO-ELE-ADM-14 en Oficina Recepcion Encomiendas y Clasificacion
Encomiendas, se proyectan puestos de trabajo y no se indican puesto de voz y/o datos.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en e! cual se sefiala que el
Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de voz y
datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP y habilitar todas las areas y recintos
destinados a la prestacidn de los servicios de la concesion.

zz)  En plano CO-ELE-UAD-03 en Los Estar, solo se indican puestos de voz, seran
necesarios puestos de datos.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el cual se sefiala que el
Concesionario debera ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de voz vy
datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

PREGUNTA N° 4
¢Es posible usar monitores LCD de mayores dimensiones para sustituir con idéntica
funcionalidad grupos de 4 monitores CRT?

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el cual se sefiala que el
Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes débiles de voz y
datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

PREGUNTA N2 5

Para las camaras moviles de los patios de reclusion, ése exigen camaras domo o PTZ que

presentan una estructura mas robusta?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el Proyectc de Instalaciones de Seguridad
entregado mediante el Ord. N® 1287 de fecha 13-05-09.

Circular Aclaratoria N° 7 Bases de Licitacion
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Ministerio de Obras Publicas
Bireccién General de Obras Publicas

PREGUNTA N° 6
¢Es obligacion supervisar las alarmas de los tamper de los equipos de microondas
perimetrales?

Respuesta: Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el
Ord. N© 1287 de fecha 13-05-09, en el cual no se contempla la supervision de las alarmas
de los tamper de los equipos microondas perimetrales.

PREGUNTA N° 7
Respecto al sistema de amplificacién ¢Cuantas zonas de audio se consideran para cada
edificio de reclusion?

Respuesta: Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el

Ord. N°© 1287 de fecha 13-05-09, en el cual se especifican las diferentes zonas de audio.

PREGUNTA N° 8
¢Es posible emitir mensajes de audio desde la guardia local del edificio?

Respuesta: Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el
Ord. N© 1287 de fecha 13-05-09, en el cual se contempla que los mensajes de audio se
emiten desde |a sala de control.

PREGUNTA N° 9
Cuando exista alarma general ¢se emitira el tono de alarma hacia todo el penal o
sectorizado?

Respuesta: Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el
Ord. N° 1287 de fecha 13-05-09, en el cual se define que el sistema debera permitir la
emision de llamados por zonas a todas las dreas del recinto y de alarma general de
emergencia.

PREGUNTA N° 10

Entre las salas internas y externas del penal, éla comunicacion se realizara mediante el
sistema de intercomunicacion?, ¢este sistema debe tener un tono distinto para distinguir la
naturaleza de la llamada?

Respuesta: Entendiendo que se refiere a las salas de control internas y externas, la
comunicacién se realizard mediante el sistema de intercomunicacion y la llamada debe
tener una identificacién numérica. Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad
entregado mediante el Ord. N© 1287 de fecha 13-05-09.

PREGUNTA N9 11

Luego de una autorizacion de apertura por parte del sistema de control de accesos ¢Habra
supervision de que el acceso haya quedado cerrado de exclusas o sdlo se realizard una
verificacién visual? :

Respuesta: E| sistema de control de acceso mediante cada cerradura debe emitir una
sefial visual y auditiva indicando el estado de las cerraduras instaladas en las puertas.
Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el Ord. N° 1287
de fecha 13-05-09.

PREGUNTA N© 12

élas zonas de audio perimetrales deben ser las mismas 12 del sensor de malla? Lo
anterior, funcionalmente no tiene mucho sentido si es que se pretende que el traspasador
escuche un mensaje de alerta, ya que quedarian sectores con muy pocas bocinas y es
mas complicado de operar. Sectorizando por las 4 caras del muro de ronda se obtiene el
mismo objetivo, una instalacion mas limpia y se da aviso, ademas de ser mas facil de
operar. ¢Se puede considerar esta modificacion?

Circular Aclaratoria N° 7 Bases de Licitacion .
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Ministerio de Obras Publicas
Direccidon General de Obras Publicas

Respuesta: Las zonas de audio no estan relacionadas con el sistema de sensor malia.
Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el Ord. No 1287
de fecha 13-05-09.

PREGUNTA N° 13
Para [a contencidn de vehiculos, ¢se puede usar sistemas gue destruyan los neumaticos o
solo se consideraran barreras sélidas que eviten la salidas?

Respuesta: Remitase al Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado mediante el
Ord. N© 1287 de fecha 13-05-09.

PREGUNTA N° 14

Planta de tratamiento de aguas servidas del EP de Antofagasta

¢Cuando enviaran las especificaciones técnicas y requerimientos de los efluentes liquidos y
tratamientos de los lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas que el Estado
construira en el EP de Antofagasta? Lo anterior se solicita para efectuar el costeo de la
operacién y mantencién de la mencionada planta, que formara parte del subsidio fijo a la
operacion.

Respuesta: Remitase al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de
Antofagasta entregado mediante el Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09, en el cual se indican
los parametros de disefio de la Planta de Tratamiento.

PREGUNTA N° 15

En la pagina 41 del punto 1.9.4 dice:

Durante este periodo, el Concesionario debera habilitar los Establecimientos
Penitenciarios, lo cual comprende ejecutar las instalaciones de seguridad y corrientes
débiles de voz y datos, de acuerdo al proyecto entregado por el MOP, habilitar todas las
areas y recintos destinados a la prestacion de los servicios de la Concesion por parte del
Concesionario y proveer la totalidad del equipamiento estandar y de seguridad,
alojamiento e insumos, solicitados en los articulos de las presentes Bases de Licitacion y
ofrecidos en su Oferta Técnica, en el Programa de Prestacion de Servicios indicado en el
articulo iError! No se encuentra el origen de la referencia.letra B) Documento N° 7 de las
presentes Bases de Licitacidon. Estos bienes quedaran afectos a la concesion, una vez
incluidos en el registro regulado por el articulo letra y) de las presentes Bases de
Licitacion.

3. ¢Es posible contar, antes de la entrega de las propuestas técnicas, con el proyecto de
ingenieria de los diferentes EP?

Respuesta: Remitase a los Ord. N° 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha
22.07.09 mediante los cuales se entregaron los proyectos de arquitectura y especialidades
de los Establecimientos Penitenciarios de Antofagasta y Concepcidn.

PREGUNTA N° 16
10. ¢Es posible contar con las especificaciones técnicas de los proyectos entregados por el
MOP?

Respuesta: Remitase a la informacion entregada mediante los Ord. N° 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N°© 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N°¢ 17
Se implementaran unidades administrativas para personal de Genchi.

Respuesta: Si, remitase a la informacién entregada mediante los Ord. N°© 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N© 2066 de fecha 22.07.09.
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Ministerio de Obras Publicas
Direccion General de Obras Pubiicas

PREGUNTA N° 18
De acuerdo con el Bali no esta considerado la implementacion de sensores de temperatura

en lugares, que de acuerdo con los niveles de seguridad que se implementaran son
necesarios.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4 en el cual se sefiala que el
Concesionario deberd ejecutar las instalaciones de seguridad y cotrientes débiles de voz y
datos de acuerdo al proyecto entregado por el MOP.

PREGUNTA N° 19
Se considerara la instalacion de una antena repetidora?

Respuesta: Remitase al proyecto de instalaciones de seguridad entregado mediante ef
Ord. NO 1287 de fecha 13.05.09, en el cual se especifica el equipamiento asociado a las
estaciones repetidoras contempladas en cada Establecimiento Penitenciario.

PREGUNTA N° 20 .
El sistema de calefaccién y suministro de agua caliente se realizara por medio calderas?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitacion,
modificado mediante Circular Aclaratoria N°3, en el cual se sefiala que la infraestructura
existente en el area de concesién de cada EP, se entregara ejecutada de acuerdo a los
proyectos de arquitectura y especialidades entregados por el MOP.

PREGUNTA N° 21
Cuales seran los sistemas hidraulicos a utilizar tanto en la impulsion como en la
evacuacion de aguas servidas.

Respuesta: Remitase a los proyectos de instalaciones sanitarias entregados mediante los
Ord. N© 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N°© 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N© 22
Como se definira modo de control a ufilizar para el sistema de control y extincién de
incendios.

Respuesta: Remitase a la informacidon entregada mediante los Ord. N® 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N°© 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N© 23
Cual sera el sistema de respaldo de energia eléctrica para las instalaciones.

Respuesta; Remitase a los proyectos de instalaciones eléctricas entregado mediante el
Ord. N°© 1287 de fecha 13.05.09.

PREGUNTA N° 24
Se considera algun tipo generador de respaldo.

Respuesta: Remitase a los proyectos de instalaciones eléctricas entregado mediante el
Ord. N° 1287 de fecha 13.05.09.

PREGUNTA N©° 25
Se considera instalacion de bancos de UPS.

Respuesta: Remitase a los proyectos de instalaciones eléctricas entregado mediante el
Ord. N© 1287 de fecha 13.05.09.

PREGUNTA N° 26

En la pagina web de MOP solo aparecen publicados los informes de funcionamiento del
Gitimo semestre operativo. éEs posible acceder a los informes de los semestres
anteriores?, favor hacer llegar en medio magnético.
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Bireccion General de Obras Pulblicas

Respuesta: La informacion solicitada no forma parte del presente Contrato de Concesion,
sin perjuicio de aquella informacion disponible en la pagina web de la Coordinacion de
Concesiones http://www.concesiones.cl, de conformidad con el ordenamiento juridico
vigente.

PREGUNTA N° 27 _
¢Es posible acceder a los informes de multas efectivamente cursadas, para ambas
concesiones vigentes desde el inicio del sistema?, favor hacer llegar en medio magnético.

Respuesta: La informacion solicitada no forma parte del presente Contrato de Concesion,
sin perjuicio de aquella informacién disponible en la pagina web de la Coordinacion de
Concesiones http://www.concesiones.cl, de conformidad con el ordenamiento juridico
vigente.

PREGUNTA N° 28
¢Es posible acceder a los informes semestrales y anuales de reinsercién social y de salud
de los RP del grupo 1 y III?, favor hacer llegar en medio magnético.

Respuesta: Entendiendo que se refiere a la informacion de otros contratos de concesion
de infraestructura penitenciaria, la informacién que no se encuentre publicada en el sitio
web del MOP, si corresponde, puede ser solicitada mediante los mecanismos establecidos
en la Ley N© 20.285 Sobre Acceso a la Informacion Plblica.

PREGUNTA N° 29

Solicitamos facilitarnos los organigramas administrativos y de operacion de las sociedades
concesionarias para los grupos I y III. Lo anterior con el objeto de poder hacer una
comparacién entre los requerimientos minimos de las BALI y ia realidad de la operacion
como a su vez con los espacios destinados en los planos a dichas labores.

Respuesta: La informacién solicitada no forma parte del presente contrato de concesion.
No obstante, los requerimientos minimos a cumplir por el Concesionario, son aquellos
establecidos en las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N° 30

¢Es posible acceder a los siguientes documentos, en soporte magnético:
 “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”.
* “Programa Nacional del SIDA en recintos penitenciarios”
+ “Normas minimas para la regulacién de las visitas intimas de internas (os)”

Respuesta: La informacion referida a las normas que rigen la institucionalidad de
Gendarmeria de Chile, se encuentra disponible en http://www.minjusticia.cl/leyes.php y en
hitp://www.gendarmeria.cl/transparencia/ley20285/index.html. La informacion referida a
programas ¢ hormas técnicas, que no se encuentre en las paginas sefaladas, puede ser
solicitada mediante los mecanismos establecidos en la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la
Informacién Pdblica.

PREGUNTA N° 31 '
{Existen orientaciones técnicas con respecto a modelos de reinsercién social, es posible
acceder a ellos?

Respuesta: Esta informacidon puede ser solicitada directamente al Departamento
Readaptacion o Unidad de Concesiones de Gendarmeria de Chile o mediante los
mecanismos establecidos en la Ley N°© 20.285 Sobre Acceso a la Informacién Publica.

PREGUNTA N° 32
Si existieran, evaluaciones o monitoreos sistematizados de las acciones programaticas. ¢Es
posible acceder a ellos?
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Respuesta: Entendiendo que se refiere a la informacion de otros contratos de concesion
de infraestructura penitenciaria, remitase a la informacion publicada en el sitio web
www.concesiones.cl. La informacion que no se encuentre publicada en este sitio web del
MOP, si corresponde, puede ser solicitada mediante los mecanismos establecidos en la Ley
N© 20.285 Sobre Acceso a la Informacién Publica.

PREGUNTA N°© 33

En el punto 1.9.16 se hace mencién a las oficinas y sus dependencias requeridas para el
“Inspector Fiscal” de cada EP. {Quién aporta los planos de arquitectura y especialidades?
éQuién aporta su construccion?. éEstaria incorporada a las obras que el MOP estd
ejecutando y sera solamente responsabilidad del concesionario el equiparla
adecuadamente?.

Respuesta: Remitase a los proyectos de arquitectura y especialidades entregados
mediante los Ord. N® 1287 de fecha 13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09 y a o
establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitacidon, modificado mediante Circular
Aclaratoria N°3 en el cual se sefiala que la infraestructura existente en el area de
concesion de cada EP, se entregard ejecutada de acuerdo a los proyectos de arquitectura
y especialidades entregados por el MOP.

PREGUNTA N° 24 :

En el punto 1.12.7.2.2 PROVISION DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE
GENDARMERIA indica que se debe Implementar un sistema de Control para identificar a
los funcionarios de Gendarmeria de Chile al momento de utilizar el beneficio de Almuerzo,
para esto, ¢el establecimiento penitenciario dispondra de puntos de Red para la conexion
de estos equipos en el casino?

Respuesta: Remitase a la informacion entregada mediante los Ord. N© 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N°© 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N° 35

VICIOS OCULTOS

Dado que las edificaciones se reciben terminadas, hay situaciones donde no se podra
hacer inspecciones visuales. Solicitamos que el MOP entregue o ponga a disposicién al
menos los siguientes documentos:

. Resultado de las resistencias e los hormigones visados por laboratorio especializado

. Cuadro de las resistencias caracteristicas de los hormigones

. Protocolos de recepcion y puesta en marcha de las instalaciones recibidas por la IF
el MOP

. Ensayos de laboratorios para sobre los rellenos controlados o protocolos de
recepcion de los mismos, en las edificaciones, pavimentos interiores y exteriores,
calzadas etc.

Respuesta: La informacion referida a la construccion de la obra se encontrard a
disposicion del Concesionario a partir de la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de
Adjudicaciéon de Contrato de Concesidn.

PREGUNTA N° 36
Se entregaran los catastros de equipos de las distintas especialidades y equipamiento a
mantener, ej, calderas, equipos de clima, calefactores, hidropacks, bombas, etc...

Respuesta: Remitase a la informacién entregada mediante los Ord. N° 1287 de fecha
13.05.09 y Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N° 37
Se solicita mantener para el EP de Antofagasta la Planta de Tratamiento de Aguas, favor
entregar las especificaciones técnicas de esta.
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Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién. Remitase a la
informacion entregada mediante el Ord. N° 2066 de fecha 22.07.09.

PREGUNTA N° 38

Favor definir y entregar la informacion del punto 1.9.6.2 que refiere a CUALQUIER OTRO
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA CALEFACCION O REFRIGERACION, para esto necesitamos:

Catastro de Equipos

Tipo de Equipos

Fecha de compra de los equipos

Marcas

Otra informacién que sea relevante para estimar la carga de trabajo en cuanto a HH
a estimar.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.6.1 de las Bases de Licitacion,
modificado mediante Circular Aclaratoria N°3 en el cual se sefiala que sera obligacién del
Concesionario, ejecutar los programas de mantencion de Infraestructura, Equipamiento
Estandar y Equipamiento y Sistemas de Seguridad correspondientes, entendiéndose
incluidos en esta responsabilidad todos los sistemas y subsistemas que forman parte de la
infraestructura, incluida la totalidad de las instalaciones, de acuerdo a los proyectos de
arquitectura y especialidades, entregados por el MOP y a las exigencias establecidas en las
presentes Bases de Licitacion

PREGUNTA N° 39

En los catalogos aparece la central notifier FireWarden-100-2(E) que solo tiene capacidad
para 99 detectores y 99 médulos no se puede ampliar. Favor indicar solucién en caso de
tener mas de 99 detectores.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el Proyecto de Instalaciones de Seguridad
entregado mediante el Ord. N° 1287 de fecha 13.05.09.

PREGUNTA N° 40
Se puede cotizar una central Secutron que cuenta con certificacion UL FM

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.9.4.1.2 de las Bases de Licitacién,
modificado mediante la Circular Aclaratoria N°3 en la cual se sefala que el Concesionario
podra considerar marcas comerciales distintas a las sefialadas en el proyecto de
instalaciones de seguridad entregado por el MOP, siempre y cuando el equipamiento
propuesto sea equivalente técnico y permita el mismo nivel de servicio considerado en el
proyecto, lo que sera calificado por el IF.
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- Compass Catering S.A.
- Sodexho Chile S.A.
- Central de Restaurantes-Aramark Ltda.

Eulen Chile S.A.
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